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ABSTRAKT 
V diplomové práci je uveden souhrn teoretických a výpočtových poznatků 
pro kombinovaný tepelný výměník, který je navrhován pro klimatizační zařízení 
První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, a.s. Práce obsahuje popis 
optimalizačního výpočetního programu, pomocí něhož získáme rozložení 
výkonů mezi jednotlivé výměníky kombinovaného tepelného výměníku. Souhrn 
teoretických poznatků tepelných výměníků a přenosu tepla nám poté vede 
k návrhu  a konstrukci kombinovaného tepelného výměníku. 
 
ABSTRACT 
This thesis sets out a summary of theoretical and computational 
knowledges of a combined heat exchanger which is designed for air-
conditioning device that is manufactured in První brněnská strojírna ve Velké 
Bíteši, a.s. The thesis describes the computer program od optimization, through 
which we obtain the cooling capacity of particular heat exchanger in the 
combined heat exchanger. The summary of theoretical knowledges of heat 
exchangers and heat transfer leads us to the proper design and construction of 
the combined heat exchanger. 
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ÚVOD 
 
V moderní době se zabýváme úpravami vzduchu ve všech možných 
prostředích jako jsou obytné a pracovní prostory budov, interiéry automobilů a 
v neposlední řadě i vnitřní prostory vzdušných dopravních prostředků. Na 
všechna tato místa jsou kladeny různé požadavky parametrů klimatizovaného 
vzduchu. Mezi nejsledovanější a nejvíce ovlivňující vnitřní mikroklima patří 
teplota, tlak, rychlost proudění, absolutní vlhkost a relativní vlhkost. Vhodným 
přizpůsobením všech těchto veličin se snažíme vytvořit prostředí, které 
odpovídá  účelům sledovaného místa. 
V letadlech a vrtulnících je příprava vnitřního vzduchu o to těžší, že tyto 
stroje můžou pracovat v rozsahu nadmořských výšek 0 až 13000 m n.m., kde 
rozdíl teplot mezi vzletovým místem a letovou výškou může být až 90 ˚C. Proto 
klimatizační systém musí umět pracovat se zcela rozdílným venkovním 
vzduchem a přitom udržovat konstantní klima uvnitř kabiny. Současné systémy 
používají 50 % filtrovaného oběhového vzduchu a 50 % venkovního vzduchu.[1] 
 U moderních letadel, které dosahují těch nejvyšších letových hladin už 
nejde tak o “kvalitu vzduchu“ jak o zaručení podmínek pro přežití. S letovou 
hladinou nad 3000 m n.m. musí být zaručen přetlak kabiny, aby u posádky 
nemohlo dojít k nemocem z nízkého tlaku, které se můžou projevit až ztrátou 
vědomí.  Dále musí být dodávaný vzduch zbavený všech bakterií a virů, což se 
děje za vysoké teploty a tlaku při průchodu venkovního vzduchu motorovým 
prostorem. Další látkou, která má neblahý vliv na lidský organismus je 
atmosferický ozón. Pokud je jeho koncentrace příliš vysoká, tak se u pasažérů 
a posádky můžou objevit tyto symptomy : bolest na hrudi, kašlání, bolest hlavy, 
únava, dušnost a podráždění očí. Proto je ještě ve vysokotlaké části vložen 
odlučovač ozónu, kde se ozón rozloží na molekuly kyslíku za pomoci 
katalyzátoru z ušlechtilého kovu. Relativní vlhkost je udržována okolo 10 %. 
Tato nepříliš komfortní hodnota má nesporné výhody : vyloučení kondenzace 
vody, která by mohla vést ke korozi a poruchám elektrických přístrojů; 
zamezení množení bakterií a plísní.[1] 
Celý systém potom zaručuje pro posádku a pasažéry suchý, sterilní, 
přefiltrovaný vzduch, který má správnou teplotu, tlak a rychlost proudění. 
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1 POPIS KLIMATIZAČNÍHO SYSTÉMU 
 
1.1 Nejrozšířenější systém  
Pro úpravu vzduchu můžeme použít velké množství systému pracujících 
na různých fyzikálních principech. Mezi nejrozšířenější patří kompresorové 
zařízení, které můžeme najít v převážné většině dopravních prostředků a 
budovách.  Skládá se ze 4 hlavních částí: kompresor, kondenzátor, expanzní 
ventil a výparník. (obr.1.1)  
 
 
 
V celé soustavě cirkuluje chladivo, které se po prodělání několika 
termodynamických změn opět vrací do počátečního stavu. Jedná se zejména o 
kompresi, sdílení tepla, expanzi a škrcení. Chladivo se vypařuje ve výparníku a 
odnímá teplo z okolní chlazené látky. Páry se z výparníku odsávají 
kompresorem, ve kterém jsou pak stlačeny na kondenzační tlak a dopraveny do 
kondenzátoru. Tam jsou odvodem tepla zchlazeny a kondenzují. Zkapalněné 
chladivo pak prochází expanzním ventilem, kde se jeho tlak seškrtí na tlak 
výparný.[4] 
 
Obr. 1.1 Schéma kompresorového zařízení [4] 
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor termomechaniky a techniky prostředí 
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1.2 Chlazení expanzí vzduchu 
V letectví se nároky na klimatizaci velmi liší od těch pracujících v blízkosti 
zemského povrchu. Jednotka musí být spolehlivá, lehká a přizpůsobivá rychle 
se měnícím podmínkám venkovního vzduchu. Proto se zde využívá úplně 
jiného principu přípravy vzduchu, a to chlazení expanzí. 
Celý děj popíšeme na obr. 1.2. Stlačený vzduch se izobaricky ochladí 
ve výměníku tepla (heat exchanger) na nejnižší možnou teplotu. Dále se tento 
vzduch dostává na turbínu (turbine), kde náhle adiabaticky expanduje a jeho 
teplota klesá. Na obr. 1.2 je navíc využita mechanická práce rotující turbíny 
k pohonu ventilátoru (fan), který žene chladící médium přes výměník tepla. 
Jednotlivé termodynamické děje jsou znázorněny v T-s diagramu na obr.1.3.[2] 
 
 
 
 
Obr. 1.2 Schéma chlazení expanzí [3] 
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Tento konstrukčně jednoduchý a kompaktní systém má však velký 
problém v podobě atmosferické vlhkosti nasávaného vzduchu, která při 
zchlazení za turbínou kondenzuje a v některých případech dokonce i tvoří 
námrazu. Tento nežádoucí jev se snažíme odstranit soustavou tepelných 
výměníků ještě před turbínou. Základem je snížení teploty nasávaného vzduchu 
pod teplotu rosného bodu a díky odvodu kondenzátu získáváme vzduch 
s nejnižším možným obsahem vody.  
 
 
1.3 Klimatizační jednotka letadel a vrtulníků 
Komplexní systém zaručující všechny termodynamické změny, které jsou 
zapotřebí k vytvoření vzduchu o požadovaných parametrech, je na obr. 1.4.  
Jednotlivé části a děje popíšeme dle číslovek 1 – 9 vyznačených na schématu. 
 
1-2 Vzduch odebíraný z motorů je díky vysokému tlaku a teplotě zbaven 
všech mikroorganizmů a virů. Dále je ještě více stlačen 
v kompresoru (C), aby zařízení pracovalo s co nejvyšší účinností. 
2-3 Zchlazení vzduchu s nejmenším možným snížení tlaku (ideální 
případ je izobarický odvod tepla). 
3-4-5 Místo systému, kde se nachází navrhovaný kombinovaný tepelný 
výměník “Přihřívák-Kondenzátor”. Zde se vzduch zchladí  ve 2 
Obr. 1.3 T-s diagram vzduchu chlazeného expanzí [2] 
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor termomechaniky a techniky prostředí 
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stupních za účelem kondenzace nežádoucí vlhkosti. Prvním 
stupněm je přihřívák (Reheater), kde se teplota sníží těsně nad 
teplotu rosného bodu. Ve druhém stupni (Condenser) už probíhá 
srážení vody, které je hlavním efektem této soustavy tepelných 
výměníků.  
5-6 Směs vzduchu a kapiček vody prochází cyklónovým odlučovačem 
vlhkosti (Water extractor), kde se finálně odvede voda v kapalném 
skupenství. 
6-7 Vzduch zbavený vlhkosti prochází znovu přihřívákem avšak nyní už 
jako chladící médium děje 3-4.  
7-8 Adiabatická expanze na turbíně (T) sníží teplotu až na hodnoty pod 0 
˚C. 
8-9 Poslední výměna tepla probíhá již známým kondenzátorem. Zde 
zcela podchlazený vzduch pracuje jako chladící médium tohoto 
výměníku. Po průchodu poslední částí má vzduch parametry 
splňující výstupní požadavky.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1.4 Schéma přípravy vzduchu pro letadla a vrtulníky  
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2 TERMODYNAMICKÁ OPTIMALIZACE PROCESU  
 
Zde se budeme snažit navrhnout matematický model systému v podobě 
výpočetního programu,  na kterém se provede citlivostní analýza vlivu 
jednotlivých komponent na parametrech vystupujícího vzduchu. 
 
2.1 Zadané vstupní a požadované výstupní parametry 
vzduchu 
Zadavatel diplomové práce je První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. , 
která má dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou klimatizačních jednotek 
pro leteckou dopravu. Všechny její systémy jsou navrženy pro konkrétní letoun 
tak, aby vyhovovaly konkrétnímu hlavnímu letadlovému motoru, který pro ně 
slouží jako zdroj stlačeného vzduchu. Všechny jednotky vynikají jednoduchostí 
a plně pneumatickým ovládáním, které zcela eliminuje složité elektronické 
ovládání tím i nároky na spotřebu energie z palubní sítě.[5] 
Soustavu jednotlivých úprav vzduchu začínáme v bodě 3 na obr.1.4, kde 
nám poskytla První brněnská strojírna informace zapsané v tab. 2.1 
 
atmosférický tlak  ap  101,325 kPa 
vstupní přetlak 3prp  260 kPa 
teplota 3t  52 ˚C 
měrná vlhkost 3x  25 gH2O/kgs.v. 
průtok vzduchu 
•
3m  500 kg/h 
 
 
Po průchodu všemi částmi soustavy se vzduch dostává do finálního stavu 
označeného bodem 9 o požadovaných parametrech uvedených v tab. 2.2. 
 
požadovaná teplota .pozt  3 °C 
výstupní přetlak ., pozprp 10 kPa 
relativní vlhkost .pozϕ  <95 % 
 
2.2 Princip  návrhů  chladících  výkonů  přihříváku  a 
kondenzátoru 
Celé nastavení systému bude spočívat v určení chladících výkonů 
jednotlivých výměníků, které budou určovat stav vzduchu po jeho průchodu 
Tab. 2.2 Výstupní parametry 
Tab. 2.1 Vstupní parametry 
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor termomechaniky a techniky prostředí 
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výměníkem. Jelikož jsou výkony výměníků závislé na parametrech chladicího 
média, byla pro potřebu nalezení vhodného výkonu jednotlivých výměníků 
(přehříváku a kondenzátoru) použita rovnice pro stanovení přenášeného 
tepelného výkonu v tepelném výměníku (2.1). 
ln
______
TkSP Δ⋅⋅=         (2.1)
  
Do této rovnice se v průběhu optimalizace tepelného oběhu klimatizačního 
zařízení dosazovaly různé hodnoty součinu součinitele prostupu tepla k a 
teplosměnné plochy S a následně se iteračním postupem dohledávaly  hodnoty 
teplot v jednotlivých bodech oběhu tak, aby platila rovnováha mezi tepelným 
výkonem přeneseným v tepelném výměníku a dodaným či odebíraným 
tepelným tokem do/z procházejících médií. 
 
)()()( 676..433..ln iimiimTkSP vsvsprihrivakprihrivak −⋅=−⋅=Δ⋅= &&   (2.2) 
 
)()()( 898..544..ln iimiimTkSP vsvsrkondenzátorkondenzáto −⋅=−⋅=Δ⋅= &&   (2.3) 
 
 
2.3 Určení  parametrů  vzduchu  v jednotlivých místech 
systému klimatizace 
2.3.1 Vstupující vzduch (stav 3) 
Nejdříve si vyjádříme potřebné veličiny vstupujícího vzduchu (stav 3), 
abychom s nimi mohli dále pracovat při zjišťování parametrů vzduchu po 
průchodu výměníkem.[6] 
• Celkový tlak vzduchu 
33 pra ppp +=         (2.4) 
• Parciální tlak syté vodní páry 
)
6,235
2,404458,23(
3
3" tp ep
+−=        (2.5) 
• Parciální tlak syté vodní páry rosného bodu 
 
)622,0(
"
3
33
3 x
pxtp rp +
⋅=        (2.6) 
• Teplota rosného bodu 
6,235]
)"ln(58,23
2,4044[
3
3 −−= rpr tp
t      (2.7) 
• Měrná vlhkost nasycení 
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)"(
"
622,0
33
3
3
p
p
t pp
p
x
r −⋅=       (2.8) 
• Relativní vlhkost  
100
"
"
3
3
3 ⋅=
rp
p
tp
pϕ        (2.9) 
• Množství vody ve vzduchu v kapalném skupenství 
333 rtk
xxx −=         (2.10) 
• Množství vody ve vzduchu v plynném skupenství 
33 rtp
xx =          (2.11) 
• Měrná entalpie  
333333 187,4)84,12500(01,1 txtxti kp ⋅⋅+⋅+⋅+⋅=   (2.12) 
• Množství suchého vzduchu 
)1( 3
3
3.. x
mm vs +=
•
•
        (2.13) 
• Entalpický tok 
• ⋅= 33..3 imI vs         (2.14) 
• Měrná entropie – určíme dle hodnot v tabulkách pro vlhký vzduch 
 
Po použití všech výše uvedených vztahů dostáváme hodnoty vzduchu 
uvedené v tabulce 2.3. 
 
 
Teplota  3t  52,0 ˚C 
Celkový tlak  3p  361,3 kPa 
Měrná vlhkost 3x  0,025 kgH2O/kgs.v. 
Průtok vzduchu 
•
3m  500,0 kg/h 
Parciální tlak syté vodní páry "3pp  13603,9 Pa 
Parciální tlak syté vodní 
páry rosného bodu "3 rp tp 13961,6 Pa 
Teplota rosného bodu 3rt  52,5 °C 
Měrná vlhkost nasycení 3rtx  0,02433 kgH2O/kgs.v. 
Relativní vlhkost 3ϕ  >100 % 
Stav vzduchu PŘESYCENÝ VZDUCH 
Tab. 2.3 Parametry vzduchu ve stavu 3 
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor termomechaniky a techniky prostředí 
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Množství sytých vodních par 3px  0,02433 kgH2O/kgs.v. 
Množství vody v kapalném 
skupenství 3kx  0,00067 kgH2O/kgs.v. 
Měrná entalpie  3i  115,8 kJ/kg 
Množství suchého vzduchu 
•
3..vsm  487,8 kg /h 
Entalpický tok  3I  15,7 kJ/s  
Měrná entropie  3s  0,01823 kJ/kg/K 
 
2.3.2 Průchod vzduchu přihřívákem, kondenzátorem a odloučení 
vlhkosti (stav 4, 5, 6) 
 Nyní máme k dispozici všechny potřebné veličiny (tab.2.3), které nám 
udávají komplexní informace o stavu vzduchu v bodě 3. Tento vzduch prochází 
nejprve přihřívákem, kde je ochlazen podle vztahu : 
 
prihrivakPII −= 3'4         (2.15) 
 
4334 −−= zppp         (2.16) 
 
Z rovnice (2.18) vidíme, že výsledek ochlazení uvažujeme jako rozdíl 
entalpického toku a chladícího výkonu přihříváku.  Tímto rozdílem dostáváme 
navrhovaný entalpický tok vzduchu stavu 4. Další důležitou stavovou veličinou 
je celkový tlak, který je snížen o tlakovou ztrátu 43−zp (2.16) při průchodu 
vzduchu přihřívákem.  Pomocí zjištěného entalpického toku a celkového tlaku 
4p  určíme všechny potřebné veličiny stavu 4 uvedené v tabulce 2.3.  
 Dalším stupněm zchlazení  vzduchu je kondenzátor, kde se snažíme, aby 
se nám co největší množství nasycených vodních par přeměnilo na vodu 
v kapalném skupenství. Odvod tepla  a určení entalpického toku a tlaku stavu 5 
je dáno vztahy: 
 
   rkondenzatoPII −= 4'5        (2.17) 
 
5445 −−= zppp         (2.18) 
 
Po průchodu vzduchu výše uvedenými výměníky tepla je převážná většina 
vlhkosti v kapalném skupenství . Proto tento “mokrý vzduch” vstupuje do 
cyklónového odlučovače vlhkosti. Zde uvažujeme izotermický děj, kdy se 
odvede 90% kondenzátu.  Díky určení teploty a měrné vlhkosti stavu 6 jsem 
schopni vyjádřit zbylé parametry. 
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56 tt =           (2.19) 
 
566 0 pk xxx ==>=        (2.20) 
 
6556 −−= zppp         (2.21) 
 
Množství odváděného kondenzátu je  dáno rovnicí: 
•• ⋅= 5..520 vskH mxm         (2.22) 
2.3.3 Vzduch  jako chladící médium a expanze na  turbíně  (stav 7, 
8, 9) 
Za odlučovačem vlhkosti se znovu vzduch dostává do přihříváku, avšak 
nyní už jako chladící médium. Podle prvního zákona termodynamiky pro 
uzavřenou izolovanou soustavu musíme stejné teplo, které jsme odebrali 
chlazenému vzduchu při průchodu přihřívákem předat chladícímu médii. Z toho 
vyplývá vztah, kterým určíme entalpický tok stavu 7 (určení celkového tlaku 
zůstává nezměněno) :  
 
prihrivakPII += 6'7         (2.23) 
 
7667 −−= zppp         (2.24) 
 
Dostáváme se k hlavní části této soustavy. Vzduch expanduje na turbíně 
(v ideálním případě adiabaticky) a dochází k přeměně jeho vnitřní energie na 
práci. Tento jev můžeme vysvětlit Prvním termodynamickým zákonem pro 
otevřenou soustavu :[6] 
 
tdadzg
dwdidq +⋅++=
2
2
      (2.25) 
 
Celý děj si popíšeme na obrázku 2.1, do turbíny vstupuje časově 
konstantní hmotnostní tok látky o měrné entalpii ini  a vystupuje stejný tok látky 
o měrné entalpii outi . Děj považujeme za adiabatický ( 0=dq ) a změna 
potenciální a kinetické energie látky vstupující a vystupující je zanedbatelná 
( 0;0 2 ==⋅ dwdzg ). A proto můžeme rovnici (2.26) psát ve tvaru:[6] 
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outintt iiadadi −==>+=0       (2.26) 
 
Vidíme, že měrná práce turbíny ta (práce na hřídeli rotačního stroje 
pracujícího kontinuálně) se rovná rozdílu entalpií na vstupu a výstupu.  
 
 
 
 
Abychom mohli určit parametry vzduchu za turbínou (stav 8), uvažujeme, 
že se měrná entropie nezmění (adiabatický děj) a výsledný celkový tlak za 
turbínou bude náš požadovaný výstupní tlak z celého systému zvýšený ještě o 
tlakovou ztrátu kondenzátoru 98−zp : 
 
78 ss id =          (2.27) 
 
98.,8 )( −++= zpozpra pppp       (2.28) 
 
Nyní však musíme vědět, že charakteristika  reálné turbíny se liší od 
charakteristiky ideálního adiabatického děje. Tuto skutečnost zahrneme 
v účinnosti turbíny  turη ,  která je definovaná jako podíl rozdílů skutečné změny 
entalpií a změny entalpií při ideálním adiabatickém ději:[6] 
 
id
tur ii
ii
87
'
87
−
−=η         (2.29) 
 
Obr. 2.1 Schéma turbíny[6] 
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Z uvedeného vztahu nás nejvíce zajímá navrhovaná skutečná měrná 
entalpie '8i (2.30), pomocí které společně se známým tlakem  8p  určíme 
parametry vzduchu v bodě 8. Také je třeba říci, že měrná entalpie idi8  je 
získána díky známé měrné entropii ids8 a tlaku 8p . 
 
)( 877
'
8 idtur iiii −⋅−= η        (2.30) 
 
 
Poslední tepelná změna probíhá v kondenzátoru. Tady vzduch opět plní 
funkci chladícího média, kdy naposledy přijme teplo čímž se zvýší jeho teplota.  
Pro kýžené finální parametry vzduchu  použijeme stejného postupu jako 
v předešlých bodech, a to vyjádřením si entalpického toku  a celkového tlaku 
stavu 9: 
 
rkondenzatoPII += 8'9         (2.31) 
 
9889 −−= zppp         (2.32) 
 
2.3.4 Popis  výpočetního  programu  a  určení  výkonů  tepelných 
výměníků 
 
Pro získání všech potřebných hodnot vzduchu používáme ve výpočetním 
programu 3 principy výpočtu: 
• zjištění parametrů vzduchu po průchodu výměníkem (stavy 4,5,7,9) 
– výpočetní program začne iteračně měnit hodnotu teploty a tím 
dostáváme výsledky stavových veličin z rovnic 2.4-2-14. Tento 
proces trvá tak dlouho dokud entalpický tok není roven 
navrhovanému entalpickému toku 'I . Tuto podmínku ukončení 
výpočtu můžeme zapsat rovnicemi: 
 
0'44 =− II         (2.33) 
0'55 =− II         (2.34) 
0'77 =− II         (2.35) 
0'99 =− II         (2.36) 
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• zjištění parametrů vzduchu po průchodu odlučovačem vlhkosti (stav 
6) – zde nám výpočetní program pouze dopočítá zbylé stavové 
veličiny ze známe teploty 6t a měrné vlhkosti 6x . 
 
• zjištění parametrů vzduchu po průchodu turbínou (stav 8) – tady 
uvažujeme, že změna stavu vzduchu nejdříve probíhá adiabatickou 
expanzí, což si označíme jako stav 8ad.  V tomto případě výpočetní 
program začne iteračně měnit hodnotu teploty adt8  než  se 
dosáhne podmínky: 
 
078 =− ss ad         (2.37) 
 
Skutečný stav 8 potom určíme pomocí navrhované měrné entalpie 
'
8i  z rovnice 2.33. Výpočetní program iteračně mění hodnotu 
teploty 8t  než se splní podmínka: 
 
0'88 =− ii          (2.38) 
 
Pro zjištění celkového tlaku v jednotlivých bodech systému je také nutné 
znát tlakové ztráty všech obsažených členů. Prvotní navrhované hodnoty těchto 
tlakových ztrát jsou uvedeny v tabulce 2.4. Dále nám poskytla První brněnská 
strojírna hodnotu účinnosti turbíny turη . 
 
 
Přihřívák (teplá)  43−zp  10 kPa 
Kondenzátor (teplá)  54−zp  10 kPa 
Odlučovač vlhkosti  65−zp  0 kPa 
Přihřívák (studená)  76−zp  10 kPa 
Kondenzátor (studená)  98−zp  10 kPa 
Účinnost turbíny turη  83 % 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2.4 Tlakové ztráty členů v systému a účinnost turbíny 
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2.4 Optimalizace oběhu klimatizačního zařízení 
Nalezení vhodných výkonů jednotlivých výměníků, probíhalo pomocí 
dvourozměrné numerické optimalizace, ke které byla použita Nelderova – 
Meadova metoda, která je také známá jako metoda simplexů 
[http://mathonline.fme.vutbr.cz/Optimalizace/sc-91-sr-1-a-92/default.aspx] .   
Výhodou této metody je, že pro nalezení minima zvolené účelové funkce 
není zapotřebí znát její derivaci, neboť metoda hledá minimum porovnáváním 
jednotlivých funkčních hodnot účelové funkce ve vybraných bodech prostoru, 
které tvoří vrcholy tzv. Simplexu (v případě 2D optimalizace je simplexem 
trojúhelník).  
Prvním krokem k nalezení optimálních výkonů jednotlivých výměníků, je 
sestavení účelové funkce, která musí zohlednit následující požadavky na 
klimatizační systém. Těmi jsou zejména: 
• Nízká hmotnost 
• Dosažení požadované výstupní teploty 
• Dosažení požadované relativní vlhkosti na výstupu z klimatizace 
• Dosažení relativní vlhkosti před turbínou nižšší jak 100 % (zvoleno 
95 %) 
S ohledem na tyto skutečnosti byla sestavena účelová funkce 
v následujícím tvaru: 
 
( )[ ] DCBttAkSkSf požpožrkondenzátopřřehřívák ⋅−+⋅−+⋅−+⋅+= %95)( 577 ϕϕϕ
           (2.39) 
 
kde A, B, C a D jsou váhové faktory pro zvýraznění či potlačení některého 
z požadavků. Hodnoty použitých váhových faktorů jsou uvedeny v tabulce 2.5. 
 
 
A B C D 
1 100 100 100 
  
Vlastní optimalizace pak byla realizována tak, že hodnoty parametrů kS 
pro daný bod simplexu byly vloženy do modelu klimatizačního systému, nalezen 
jeho provozní stav a spočtena hodnota účelové funkce. Postup se opakoval pro 
všechny body simplexu. Na základě pravidel použité optimalizační metody byla 
následně provedena transformace simplexu (nalezení nových vrcholů 
trojúhelníku). Tento postup se iteračně opakoval tak dlouho, dokud se simplex 
nezmenšil natolik, že maximální odchylka hodnoty kS daného výměníku od 
průměru všech hodnot kS daného výměníku byla menší jak 0,001. Body 
výchozího simplexu (hodnoty parametrů kS) jsou uvedeny v tabulce 2.6. 
Tab. 2.5 Hodnoty váhových faktorů 
ENERGETICKÝ ÚSTAV Odbor termomechaniky a techniky prostředí 
  
27 
 
001,0, ,, <⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛
rkondenzáto
irkondenzáto
přřehřívá
ipřřehřívák
kS
kS
kS
kS
MAX     (2.40) 
 
 
Bod kSpřehřívák kSkondenzátor
1 10 500 
2 500 10 
3 200 200 
2.4.1 Výsledky optimalizace 
Pro prvotní návrhové hodnoty tlakových ztrát, Tab. 2.4. a 90% účinnost 
odlučovače, byly jako optimální nalezeny hodnoty kSpřihřívák = 58,7 W/K a 
kSkondenzátor = 189,1 W/K, čemuž odpovídá výkon 0,95 kW u přihříváku a 6,68 
kW u kondenzátoru. Jednotlivé body oběhy klimatizačního systému s těmito 
výměníky jsou uvedeny v tabulce  2.7. 
 
  
Bod 3 4 5 6 7 8iz 8 9 
Teplota [°C] 52,0 49,8 33,1 33,1 36,2 -15,9 -5,6 17,6
Celkový tlak [Pa] 361325 351325 341325 341325 331325 121325 121325 111325
hm. Tok vzduchu [kg/h] 500,0 500,0 500,0 493,1 493,1 493,1 493,1 493,1
RH [%] 102,6 111,3 261,3 116,5 95,0 1373,7 546,5 95,1
x [g/kg] 25,0 25,0 25,0 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9
x_pary [g/kg] 24,3 22,4 9,3 9,3 10,9 0,8 2,0 10,9
x_kond [g/kg] 0,7 2,6 15,7 1,6 0,0 10,1 8,9 0,0
suchy vzduch [kg/h] 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8
i [kJ/kg] 115,8 108,8 59,5 57,5 64,5 -17,9 -3,8 45,4
 
Pro tyto výkony byl, podle postupu uvedeném v kap. Chyba! Nenalezen 
zdroj odkazů., proveden návrh velikosti teplosměnné plochy a tlakových ztrát. 
Výsledné tlakové ztráty však neodpovídaly ztrátám navrženého výměníku a tak 
byl  proces optimalizace opakován pro hodnoty tlakových ztrát, uvedených 
v tabulce 2.8, přičemž navíc byla uvažována tlaková ztráta odlučovače 2 kPa.  
 Pro takto upravené parametry klimatizačního systému byly nalezeny 
optimální hodnoty parametrů kSpřihřívák = 62,6 W/K a kSkondenzátor = 186,9 W/K, 
čemuž odpovídají výkony 1,09 kW pro přihřívák a  7,14 kW u kondenzátoru. 
Parametry vzduchu v jednotlivých bodech klimatizačního systému při použití 
těchto výměníků jsou uvedeny v tabulce 2.9. 
 
Tab. 2.7 Chování klimatizačního systému 
Tab. 2.6 Výchozí body simplexu 
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Přihřívák (teplá)  43−zp  0,5 kPa 
Kondenzátor (teplá)  54−zp  1,8 kPa 
Odlučovač vlhkosti  65−zp  2,0 kPa 
Přihřívák (studená)  76−zp  3,6 kPa 
Kondenzátor (studená)  98−zp  8,2 kPa 
Účinnost turbíny turη  83 % 
 
 
Bod 3 4 5 6 7 8iz 8 9 
Teplota [°C] 52,0 49,9 31,6 31,6 35,6 -23,6 -11,4 16,1
Celkový tlak [Pa] 361325 360825 359025 357025 353425 119525 119525 111325
hm. Tok vzduchu [kg/h] 500,0 500,0 500,0 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6
RH [%] 102,6 113,6 298,1 119,6 95,1 2547,8 807,6 95,0
x [g/kg] 25,0 25,0 25,0 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9
x_pary [g/kg] 24,3 21,9 8,2 8,2 9,9 0,4 1,2 9,9
x_kond [g/kg] 0,7 3,1 16,8 1,6 0,0 9,5 8,6 0,0
suchy vzduch [kg/h] 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8 487,8
i [kJ/kg] 115,8 107,8 55,1 53,2 61,2 -26,5 -11,6 41,2
s [kJ/kg/K] 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -147,9 -147,9 -0,1 0,1
 
 
Vidíme z tabulky  2.9, že jsme splnili požadované kritéria pro celkový tlak  
a relativní vlhkost vzduchu.  Avšak požadovaná hodnota teploty je překročena 
několikanásobně. Tuto skutečnost jsme se snažili odstranit různým rozdělením 
výkonů přihřívák-kondenzátor, přičemž  systém reagoval dvěma způsoby: 
• při snížení výkonů výměníků dostáváme nižší hodnoty teploty na 
konci systému, ale jako nepřípustný jev se v tomto vzduchu objeví 
zkondenzovaná  voda 
• zvyšování výkonů má za následek nižší hodnoty relativní vlhkosti 
vzduchu v konečném stavu, avšak teploty už jsou nad hranicí 
použitelnosti pro klimatizování  
Z výše uvedených důvodů jsme proto vybrali návrhové výkony výměníků, 
které nám zaručují požadovanou relativní vlhkost a zároveň teplotu vzduchu 
použitelnou pro klimatizování.  
 
2.4.2 Chování klimatizačního systému  
Pro potřeby návrhu jednotlivých výměníků a za účelem posouzení chování 
klimatizačního systému při jiných měrných vlhkostech vzduchu byly provedeny 
Tab. 2.9 Parametry klimatizačního systému 
Tab. 2.8 Upravené parametry klimatizačního systému 
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výpočty charakteristických bodů oběhu klimatizace pro měrnou vlhkost vzduch 
x3 = 0,001 ; 5; 10; 15; 20 a 25 g/kgs.v. .  
Při těchto výpočtech byly použity následující předpoklady, vycházející ze 
zachování hmotnostního toku vlhkého vzduchu klimatizačním systémem a tím i 
přibližně stejných rychlostí proudění uvnitř celého systému: 
• Tlakové ztráty jednotlivých komponent klimatizačního systému jsou 
stejné pro všechny uvažované měrné vlhkosti. 
• Účinnost odlučovače je pro všechny případy stejná a to 90 %. 
• Hodnota kS výměníků je konstantní a pro všechny vlhkosti 
vzduchu stejná.  
Dosažené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 2.10. Hodnoty středního 
logaritmického teplotního spádu a výkonů výměníků při daných hodnotách kS 
pro jednotlivé vlhkosti vzduchu jsou uvedeny v tabulce 2.11. 
Jak z tabulky 2.11 vyplývá, je teplota vzduchu na výstupu z klimatizačního 
systému závislá na hodnotě vstupní vlhkosti. Zatímco pro „suchý vzduch“ 
(x = 0,001 g/kg) je očekávaná výstupní teplota -8,3 °C, pro zadané parametry je 
to 16,1 °C a pro vlhkost vzduchu, odpovídající  letním podmínkách obvyklých 
v ČR (x ≈ 10 g/kg), je výstupní teplota klimatizovaného vzduchu 5,7 °C.   
S ohledem na to, že není možné dosáhnout požadovaných výstupních 
parametrů pro zadanou hodnotu měrné vlhkosti x = 25 g/kg a „optimalizovaný“ 
systém dosahuje přijatelnou výstupní teplotu pro měrnou vlhkost x = 10 g/kg, je 
pokračováno v návrhu výměníků „optimalizovaného systému“.  
 
 
x Q [kW] LMTD [K] 
[g/kg] Přihř. Kond. Přihř. Kond. 
0,001 3,15 7,08 50,39 37,87
5 2,49 7,20 39,77 38,52
10 2,00 7,21 31,98 38,60
15 1,59 7,20 25,32 38,55
20 1,29 7,19 20,68 38,46
25 1,09 7,15 17,36 38,23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 2.10 Výkon výměníku pro různé vlhkosti vzduchu 
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Bod 3 4 5 6 7 8iz 8 9  
Celkový tlak 
[Pa] 361325 360825 359025 357025 353425 119525 119525 111325
Teplota [°C] 52,0 29,5 -20,9 -20,9 1,6 -71,1 -58,8 -8,3
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
RH [%] 0,0 0,0 0,6 0,6 0,1 86,6 15,0 0,1
x [g/kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
x_pary [g/kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0x 
= 
0,
00
1 
g/
kg
 
x_kond [g/kg] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Teplota [°C] 52,0 34,3 -4,9 -4,9 11,7 -61,1 -48,2 0,2
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 498,1 498,1 498,1 498,1 498,1
RH [%] 21,2 53,2 706,4 160,1 46,8 23087,7 4410,4 32,7
x [g/kg] 5,0 5,0 5,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
x_pary [g/kg] 5,0 5,0 0,7 0,7 1,1 0,0 0,0 1,1x
 =
 5
 g
/k
g 
x_kond [g/kg] 0,0 0,0 4,3 0,4 0,0 1,1 1,1 0,0
Teplota [°C] 52,0 37,8 6,8 6,8 19,1 -52,3 -39,1 5,7
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 496,3 496,3 496,3 496,3 496,3
RH [%] 42,0 87,0 576,6 147,4 65,0 16373,9 3415,9 49,5
x [g/kg] 10,0 10,0 10,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
x_pary [g/kg] 10,0 10,0 1,7 1,7 2,5 0,0 0,1 2,5x
 =
 1
0 
g/
kg
 
x_kond [g/kg] 0,0 0,0 8,3 0,8 0,0 2,5 2,5 0,0
Teplota [°C] 52,0 42,0 17,4 17,4 26,0 -42,4 -29,0 10,4
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 494,9 494,9 494,9 494,9 494,9
RH [%] 62,5 103,5 426,0 132,4 77,3 8938,0 2090,1 64,9
x [g/kg] 15,0 15,0 15,0 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
x_pary [g/kg] 15,0 14,5 3,5 3,5 4,6 0,1 0,2 4,6x
 =
 1
5 
g/
kg
 
x_kond [g/kg] 0,0 0,5 11,5 1,1 0,0 4,6 4,4 0,0
Teplota [°C] 52,0 46,5 25,6 25,6 31,6 -32,4 -19,4 13,9
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 493,7 493,7 493,7 493,7 493,7
RH [%] 82,7 108,4 340,4 123,8 86,7 4581,3 1237,2 79,7
x [g/kg] 20,0 20,0 20,0 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
x_pary [g/kg] 20,0 18,4 5,7 5,8 7,2 0,2 0,6 7,2x
 =
 2
0 
g/
kg
 
x_kond [g/kg] 0,0 1,6 14,3 1,4 0,0 7,0 6,6 0,0
Teplota [°C] 52,0 49,9 31,6 31,6 35,5 -23,6 -11,4 16,1
•
m  [kg/h] 500,0 500,0 500,0 492,6 492,6 492,6 492,6 492,6
RH [%] 102,6 113,6 298,3 119,6 95,1 2550,9 808,2 95,0
x [g/kg] 25,0 25,0 25,0 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8
x_pary [g/kg] 24,3 21,9 8,2 8,2 9,8 0,4 1,2 9,8x
 =
 2
5 
g/
kg
 
x_kond [g/kg] 0,7 3,1 16,8 1,6 0,0 9,5 8,6 0,0
Tab. 2.11 Chování klimatizačního systému 
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3 TEPELNÝ  A  HYDRAULICKÝ  NÁVRH 
KOMBINOVANÉHO VÝMĚNÍKU 
 
V rámci této etapy provedeme tepelně-hydraulický návrh kombinovaného 
výměníku na základě zvoleného rozdělení výkonů přihřívák-kondenzátor. 
 
3.1 Výměníky tepla 
Výměníky tepla jsou zařízení sloužící k přenosu tepla mezi dvěma nebo 
více látkami. V provedení výměníků tepla je patrná mnohotvárnost související 
s použitými konstrukčními principy, s velmi různorodými oblastmi použití a 
s velkým množstvím pracovních látek. Hlavním úkolem výměníků je zabezpečit 
realizaci technologických procesů a operací vyžadující ohřev nebo ochlazení 
pracovních látek. [7] 
 
3.1.1 Rozdělení výměníků 
 
Výměníky můžeme dělit podle různých kritérií:[8] 
• podle konstrukčního uspořádání teplosměných ploch: 
1. Trubkové výměníky – teplosměnné části jsou hladké nebo 
žebrované trubky 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 Trubkový výměník[9] 
Bc. Ondřej Marušák Kombinovaný tepelný výměník 
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2. Deskové výměníky – teplosměnnou plochou je deska, která  může 
být rovinná, profilovaná, spirálová nebo žebrovaná. 
 
 
 
 
3. Výměníky bez teplosměnných ploch – k výměně tepla dochází 
bezprostředním stykem a směšováním horké a studené pracovní 
látky. 
 
 
 
 
Obr. 3.2 Deskový výměník[9] 
Obr. 3.3 Směšovací výměník[9] 
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• podle způsobu předávání tepelné energie: 
1. Regenerační – zde proudí kolem jednoho povrchu střídavě horká 
nebo studená pracovní látka. Při proudění horké pracovní látky 
teplosměnná plocha akumuluje teplo, toto teplo se v dalším kroku 
předává studené látce, jež proudí kolem téhož povrchu. 
2. Rekuperační – v tomto výměníku jsou proudy pracovních látek 
odděleny pevnou stěnou. Nejvýznamnější vlastností je, že obě látky 
nepřijdou vůbec do styku, tudíž nemůže docházet k případnému 
znečištění jedné látky druhou. 
3. Kompaktní – charakteristickým rysem těchto výměníků je hustá síť 
žebrovaných trubek nebo desek, což má za následek velký 
teplosměnný povrch na jednotku objemu. Proto se používají pro 
plynné pracovní látky. 
4. Směšovací – jsou to již zmíněné výměníky bez teplosměných ploch 
 
• podle vzájemného směru a smyslu proudění pracovních látek: 
1. Protiproudé – směry proudů jsou rovnoběžné, ale s opačným 
směrem. Toto uspořádání nejlépe využívá teplotní spád, a tak je 
možno dosáhnout nejvyšší teploty ohřívaného média nebo nejnižší 
teploty chlazeného média. 
2. Souproudé – směry proudů ohřívaného a ohřívajícího média jsou 
rovnoběžné a vektory rychlostí mají stejný smysl. Souproudé 
uspořádání využívá teplotního spádu hůře než protiproudé. 
Výhodou však je větší rovnoměrnost teplotního pole materiálu 
stěny, což může v některých případech přispět ke zvolení právě 
této konfigurace. 
3. Křížové a se šikmým vzájemným proudem – osy proudů jsou 
mimoběžné a v kolmém průmětu spolu svírají úhel 90˚ (křížové) 
nebo úhel menší než 90˚ (se šikmým proudem). 
 
 
 
 Obr. 3.4 Výměníky dle směru a smyslu proudění: a)souproudý, b)protiproudý, c)křížový[8] 
Bc. Ondřej Marušák Kombinovaný tepelný výměník 
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3.2 Teorie přenosu tepla 
Podle mechanizmu transportu tepla rozeznáváme tyto druhy:[10] 
• Vedení (kondukce) 
• Proudění (konvekce) 
• Sálání (radiace) 
• Přestup 
 
 
3.2.1 Vedení tepla 
Vedení tepla lze charakterizovat jako přenos energie od více 
energetických k méně energetickým částicím. Vyšší teplota je spojena s vyšší 
energií částice. Tento děj probíhá v klidové hmotě, a proto výlučně v tuhých 
látkách.[6] 
Intenzitu vedení tepla lze zapsat podle Fourierova zákona:[6] 
 
dx
dTqd ⋅−=• λ         (3.1) 
S
Qq
•
• =           (3.2) 
kde: [ ]2−• ⋅ mWq   měrný tepelný tok 
Obr. 3.5 Schematický průběh teplot u výměníků: a) protiproudý, b)souproudý[6] 
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  [ ]11 −− ⋅⋅ KmWλ  tepelná vodivost 
  [ ]1−⋅ mK
dx
dT  teplotní gradient 
  [ ]WQ•  tepelný tok 
  [ ]2mS   teplosměnná plocha 
Měrný tepelný tok 
•
q přenášený vedením v látce je přímo úměrný 
velikosti teplotního gradientu 
dx
dT , který má záporné znaménko 
z důvodu klesající teploty (obr.36). Koeficientem úměrnosti je tepelná 
vodivost λ , což je fyzikální vlastnost látky.[6] 
 
 
 
 
3.2.2 Přenos energie prouděním  
Princip přenosu spočívá v přemisťování objemů tekutin v prostoru 
(nejčastěji probíhá v plynech a kapalinách). Nejtypičtější je přenos tepla 
konvekcí mezi proudící tekutinou a nějakým omezujícím povrchem, mají-li oba 
různou teplotu. [6] 
Konvekce může být klasifikována podle povahy proudění jako přirozená 
(volná) nebo nucená, pokud je teplosměnný povrch obtékán za přispění 
čerpadla nebo ventilátoru. Bez ohledu na povahu konvekce platí pro přenášený 
měrný tepelný tok vztah nazývaný někdy Newtonův ochlazovací zákon:[6] 
( )∞• −⋅= TTq wα         (3.3) 
kde: [ ]1-2mW −⋅⋅ Kα  součinitel přestupu tepla 
  [ ]2−• ⋅ mWq   měrný tepelný tok 
  [ ]KTw   teplota povrchu obtékaného tělesa 
  [ ]KT∞   teplota tekutiny 
Obr. 3.6 Vedení tepla stěnou[6] 
Bc. Ondřej Marušák Kombinovaný tepelný výměník 
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Součinitel přestupu tepla α zahrnuje všechny parametry, které ovlivňují 
konvekci. Dalším charakteristickým rysem konvektivního proudění je rozdělení 
tohoto proudění na laminární a turbolentní. U laminárního proudění se všechny 
částice pohybují jen po vzájemně rovnoběžných trajektoriích - proudnicích, 
které jsou totožné se směrem pohybu celého objemu tekutiny. Tekutina je 
rozdělena na vrstvy, která proudí po sobě klidně, přičemž proudnice kopírují 
obtékané povrchy. Proudění, ve kterém se všechny vrstvy tekutiny neustále 
promíchávají, se nazývá turbolentní. Každá částice proudu, která se pohybuje 
podél kanálu určitou rychlostí, má složku rychlosti i ve směru kolmém na osu 
kanálu. Obraz proudění potom poskytuje neuspořádané masy chaoticky se 
pohybujících částic tekutiny.[10] 
Při přenosu tepla konvekcí je nutné respektovat mnohé detaily proudění – 
typ proudění, směr a rychlost proudění, tvar a drsnost teplosměnných povrchů, 
charakter obtékání teplosměnných povrchů, termofyzikální vlastnosti 
teplonosného média; a proto je určení součinitele přestupu tepla v mnohých 
případech odkázáno pouze na experimentální zkoumání.   
 
3.2.3 Přenos energie sáláním 
Z každého povrchu, který má nějakou konečnou teplotu, je emitována 
energie – tomuto procesu říkáme tepelné záření (sálání). Každé těleso mění 
část své tepelné energie na elektromagnetické záření vlnových délkách 0,3 až 
40 μm, což je tepelné záření. Vlnění se šíří všemi směry a dopadají na další 
tělesa, kde se z části pohlcují, z části odrážejí a z části jimi procházejí. Mezi 
jednotlivými povrchy těles tedy dochází k vzájemné interakci sálání a 
pohlcování energie. Je-li teplota těles stejná, jsou ve stavu tepelné rovnováhy, 
v opačném případě dochází k toku energie z tělesa teplejšího na chladnější. 
Sálání jsou schopna nejen tuhá tělesa, ale i některé tekutiny. [11] 
3.2.4 Prostup tepla 
Kombinace přenosu tepla vedením (kondukcí) a prouděním (konvekcí) se 
nazývá prostup tepla. V praxi přestupem tepla zpravidla rozumíme šíření tepla 
mezi tuhou stěnou a okolní proudící tekutinou. 
Intenzita a mechanismus prostupu tepla závisí na režimu proudění 
v mezní vrstvě (tenká vrstva přiléhající k povrchu obtékaného tělesa). Pokud je 
proudění v mezní vrstvě laminární, přenos energie při stěně ve směru kolmém 
na povrch stěny se uskutečňuje tepelnou vodivostí tekutiny. Je-li proudění 
v mezní vrstvě turbolentní, přenos energie ve směru kolmém na povrch stěny je 
podmíněn intenzitou turbolentního promíchávání tekutiny. Pro turbolentní 
proudění platí, že intenzita přenosu tepla je podstatně větší než u laminárního 
proudění.[6] 
Mluvíme-li o přenosu tepla z jednoho plynu do druhého přes přepážku 
z tuhé látky, pak se jedná o prostup tepla. Obrázek 3.7 schematicky znázorňuje 
zmíněnou situaci.  Horké médium, které protéká uvnitř trubek, je odděleno 
stěnou od studeného média. Tepelný tok je postupně přenášen konvekcí 
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z horkého média o vstupní teplotě inhT ,  do povrchu stěny s teplotou 1wT , pak 
vedením stěnou a opět konvekcí z druhého povrchu stěny o teplotě 2wT do 
studeného média, které má teplotu 2T . 
 
 
 
 
3.3 Matematické vztahy pro návrh výměníků 
 
Pro početní návrh výměníku použijeme zjištěná termodynamická data 
z kapitoly Termodynamická optimalizace procesu, a protože se musíme držet 
výrobních možností První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., tak budeme 
navrhovat trubkový plášťový tepelný výměník, ve kterém bude horké médium 
proudit uvnitř trubek a studené medium vně trubek.   
 
3.3.1 Střední logaritmický teplotní spád 
Abychom mohli určit přenášený tepelný tok ve směru horké medium – 
studené médium, musíme znát střední teplotní diferenci, která by 
reprezantovala změnu teplotu daného média. Zavádíme tedy střední 
logaritmický teplotní spád 
ln
______
TΔ , jenž je difinovaný rovnicí 3.4 a popsaný na 
obrázku 3.8 :[6] 
 
1
2
12
2
1
21
______
lnln
ln
T
T
TT
T
T
TTT
Δ
Δ
Δ−Δ=
Δ
Δ
Δ−Δ=Δ      (3.4) 
 
Obr. 3.7 Prostup tepla 
Bc. Ondřej Marušák Kombinovaný tepelný výměník 
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outsinh TTT ,,1 −=Δ         (3.5) 
insouth TTT ,,2 −=Δ         (3.6) 
 
kde: [ ]KT inh,  teplota horkého média na vstupu 
  [ ]KT outh,  teplota horkého média na výstupu 
  [ ]KT ins ,  teplota studeného média na vstupu 
  [ ]KT outs ,  teplota studeného média na výstupu 
 
 
 
Teplotní diference 
1TΔ  je vždy na levé straně výměníku, teplotní 
diference 
2TΔ  je vždy na pravé straně výměníku (bez ohledu na to zda jde o 
souproudé nebo protiproudé uspořádání).[6] 
 
 
3.3.2 Rychlost a hmotnostní rychlost proudění 
Protože v našem případě máme 2 cesty proudění média, tak si následující 
veličiny vyjádříme pro horké médium proudící uvnitř trubek a studené médium 
obtékající tyto trubky. 
Obr. 3.8 Schéma průběhu teplot 
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• horké médium proudící v trubkách  
ρ⋅=
•
S
mw          (3.7) 
kde: [ ]1−⋅ smw  rychlost proudu 
  [ ]1−• ⋅ skgm  hmotnostní tok látky 
  [ ]2mS  plocha průřezu, kterým látka proudí 
  [ ]3−⋅ mkgρ  hustota látky 
 
Jak vidíme z rovnice 3.7 rychlost proudění je přímo závislá na 
hmotnostním toku 
•
m , který jsme si však už určili  v kapitole 2. Proto nám bude 
tuto rychlost ovlivňovat pouze plocha průřezu S , jež souvisí s počtem 
zvolených trubek a hustotě vzduchu ρ  : 
NdS inh ⋅⋅= 4
2π         (3.8) 
kde: [ ]md in  vnitřní průměr trubky 
 [ ]−N   počet trubek 
Tr
p
h ⋅=ρ         (3.9) 
kde:  [ ]11 −− ⋅⋅ KkgJr  měrná plynová konstanta 
  [ ]Pap   tlak média ve výměníku 
  [ ]KT    teplota média ve výměníku 
 
• studené médium obtékající vnější povrchy trubek 
Nyní si musíme říci, že pro obtékání svazku trubek studeným médiem 
použijeme Kernovu metodu, která ve svých vztazích obsahuje hmotnostní 
rychlost proudění namísto rychlosti proudění. [14] 
s
s S
mG
•
=          (3.10) 
kde: [ ]21 −− ⋅⋅ mskgG s  hmotnostní rychlost proudu 
  [ ]1−• ⋅ skgm  hmotnostní tok látky 
  [ ]2mS s  plocha průřezu, kterým látka proudí 
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Z rovnice 3.10 je zřejmé, že hmotnostní rychlost proudu sG  závisí na 
již známém hmotnostním průtoku 
•
m a na ploše průřezu, kterým 
médium proudí: 
 
t
pl
s p
BCd
S
⋅⋅=         (3.11) 
kde: [ ]2mS s  plocha průřezu, kterým látka proudí 
  [ ]md pl  průměr pláště 
  [ ]mC   volná vzdálenost mezi trubkami 
  [ ]mB   vzdálenost mezi přepážkami 
  [ ]mp t  rozteč trubek 
 
 
 
 
Obr. 3.9 Znázornění obtékání svazku trubek 
Obr. 3.10 Ilustrační průřez výměníkem 
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3.3.3 Reynoldsovo číslo 
Reynoldsovo číslo dává do souvislosti setvačné síly a viskozitu tekutiny. 
Pomocí tohoto  bezrozměrného čísla se stanoví přechod laminárního do 
turbolentního režimu proudění. Tato hranice je stanovena na hodnotu 2300. 
V praxi se mnohem častěji setkáváme s turbolentním prouděním. Existence 
turbolence může být výhodná z hlediska zvýšeného přestupu tepla, avšak 
turbolentní proudění je extrémě složité a je obtížné jej teoreticky popsat. [12] 
Reynoldsovo číslo si vyjádříme pro naše 2 druhy proudění: 
• horké médium proudící v trubkách  
ν
Lw ⋅=Re          (3.12) 
kde: [ ]−Re  Reynoldsovo číslo 
  [ ]1−⋅ smw  rychlost proudění 
  [ ]mL   charakteristický rozměr 
  [ ]12 −⋅ smν  kinematická viskozita 
 
Nyní si určíme vztahy pro veličiny v rovnici 3.12 : 
inh dL =          (3.13) 
ρ
μν =          (3.14) 
kde: [ ]sPa ⋅μ  dynamická viskozita 
 [ ]3−⋅ mkgρ  hustota látky 
 
• studené médium obtékající vnější povrchy trubek [14] 
μ
sGL ⋅=Re         (3.15) 
kde: [ ]−Re   Reynoldsovo číslo 
  [ ]mL    charakteristický rozměr 
  [ ]21 −− ⋅⋅ mskgG s  hmotnostní rychlost proudu 
  [ ]sPa ⋅μ   dynamická viskozita 
 
Charakteristický rozměr L si určíme jako ekvivalentní průměr ed pro který 
platí [14]: 
Bc. Ondřej Marušák Kombinovaný tepelný výměník 
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2
84
34
22
out
outt
e d
dp
dL ⋅
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅−⋅⋅
== π
π
     (3.16) 
kde: [ ]md e  ekvivalentní průměr 
  [ ]mp t  rozteč trubek 
  [ ]md out  vnější průměr trubky 
  
 
3.3.4 Nusseltovo číslo 
Nusseltovo číslo udává poměr přenosu tepla konvekcí a kondukcí v mezní 
vrstvě tekutiny. Toto číslo je nutné určit pro zjištění součinitele přestupu tepla 
α . Vycházíme z kriteriální rovnice tvaru:[6] 
 
nmKNu PrRe ⋅⋅=         (3.17) 
kde: [ ]−Nu  Nusseltovo číslo 
  [ ]−Re  Reynoldsovo číslo 
  [ ]−Pr   Prandtlovo číslo 
  [ ]−nmK ,,  konstanty 
 
Pro určení Prandlova čísla Pr a konstant nmK ,,  je třeba znát povahu 
proudění, tvar a délku obtékaných ploch a fyzikální vlastnosti kapaliny. 
Na základě určení Nusseltova čísla můžeme nyní stanovit hodnotu 
součinitele přestupu tepla:[6] 
L
NuLNu vz
vz
λαλ
α ⋅==>⋅=       (3.18) 
kde: [ ]11 −− ⋅⋅ KmWvzλ  měrná tepelná vodivost vzduchu 
  [ ]mL   charakteristický rozměr 
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3.3.5 Stanovení součinitele prostupu tepla 
Celkový přenos tepla se nazývá prostup tepla a můžeme jej definovat 
součinitelem prostupem tepla k , složeným z dílčích součinitelů jednotlivých 
přenosů tepla. Součinitel prostupu tepla však sám o sobě není závislý na směru 
tepelného toku a je proto součinitelem charakterizujícím obecně výměnu tepla. 
U trubkových výměníků tepla je obvykle součinitel prostupu tepla vztažen 
k jedné z ploch přenosu tepla. Pokud ale vyjadřujeme součin této plochy se 
součinitelem prostupu tepla, pak je jedno zda ho vztahujeme k vnitřní nebo 
vnější ploše trubky: [6] 
  
outoutinin SkSk ⋅
=⋅
11        (3.19) 
kde: [ ]12 −− ⋅⋅ KmWk in  součinitel prostupu tepla na vnitřní stěně 
  [ ]12 −− ⋅⋅ KmWk out  součinitel prostupu tepla na vnitřní stěně 
  [ ]2mS in   vnitřní plocha trubky 
  [ ]2mS out   vnější plocha trubky 
 
Pokud si zvolíme vnitřní povrch: 
 ⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅+⋅+⋅⋅⋅=⋅ outout
in
in
out
tr
in
inininin r
r
r
rr
lrSk αλαπ
1ln1
2
11   (3.20) 
kde: [ ]mrin   vnitřní poloměr trubky 
  [ ]mrout   vnější poloměr trubky 
  [ ]ml    délka trubky 
  [ ]11 −− ⋅⋅ KmWtrλ  měrná tepelná vodivost stěny trubky 
  [ ]12 −− ⋅⋅ KmWinα  součinitel přestutpu tepla na vnitřní ploše 
  [ ]12 −− ⋅⋅ KmWoutα  součinitel přestutpu tepla na vnější ploše 
3.3.6 Velikost příslušné teplosměnné plochy 
Při výměně tepla nás zajímá celková teplosměnná plocha, a to zejména 
kvůli určení přestupu tepla. Na této ploše však závisí i velikost celkového 
tepelného toku. Vyjádříme si ji vztahem: 
NlrS ⋅⋅⋅⋅= π2         (3.21) 
kde: [ ]2mS  příslušná celková teplosměnná plocha 
  [ ]mr   příslušný poloměr trubky 
  [ ]ml   délka trubek 
  [ ]−N   počet trubek 
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3.3.7 Výkon výměníku 
Výkon výměníku je pro nás hledaná veličina, která je závislá na velikosti 
výměníku. Pro celkový přenos tepelného výkonu výměníku platí rovnice: 
ln
______
TkSP Δ⋅⋅=         (3.22) 
kde: [ ]2mS   celková teplosměnná plocha 
  [ ]12 −− ⋅⋅ KmWk  součinitel prostupu tepla 
  [ ]KT ln
______Δ   logaritmický teplotní spád 
3.3.8 Výpočet tlakových ztrát 
Pro výpočet tlakové ztráty ve výměníku použijeme následující vztah [14]: 
• horké médium proudící v trubkách  
2
2w
d
lfp
in
⋅⋅⋅=Δ ρ        (3.23) 
kde: ][ PapΔ  tlaková ztráta 
  ][−f   třecí faktor 
  ][ml   délky trubek 
  ][md in  průměr trubky 
  [ ]3−⋅ mkgρ  hustota látky 
  [ ]1−⋅ smw  rychlost proudění  
 
• studené médium obtékající vnější povrchy trubek 
e
pls
d
d
B
lGf
p ⋅⋅
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅
=Δ ρ2        (3.24) 
kde: ][ PapΔ   tlaková ztráta 
  ][−f    třecí faktor 
  [ ]21 −− ⋅⋅ mskgG s  hmotnostní rychlost proudu 
  ][ml    délky trubek 
  [ ]mB    vzdálenost mezi přepážkami 
  ][md e   ekvivalentní průměr 
  [ ]3−⋅ mkgρ   hustota látky 
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3.4 Výpočet výkonů tepelných výměníků 
Podle vyjádřených matematických vztahů v kapitole 3.3 budeme hledat 
výkony výměníků, které by měly odpovídat navrhovaným výkonům 
v termodynamické optimalizaci procesu. Budeme využívat závislosti výkonu 
výměníku na teplosměnné ploše, která je tvořena plochami svazku trubek uvnitř 
válcového pláště výměníku. Přičemž víme, že První brněnská strojírna Velká 
Bíteš, a.s. používá k výrobě těchto výměníků trubky uvedené v tabulce 3.1. 
 
 
Dílec 
výměníku 
Vnitřní průměr Vnější průměr Materiál Měrná tepelná 
vodivost 
Plášť md pl 190,0=  md plout 1916,0=  Nerezová 
ocel 
1116 −− ⋅⋅= KmWtrλ  
Trubky md in 0046,0=  md out 005,0=  Nerezová 
ocel 
1116 −− ⋅⋅= KmWtrλ  
  
Z tabulky 3.1 můžeme říci, že teplosměnná plocha trubek bude záviset 
pouze na počtu těchto trubek a jejich délce. Pomocí nastavování těchto dvou 
faktorů budeme poté hledat požadované výkony výměníků. Jinými slovy 
hledáme vhodnou délku výměníku a velikost svazku trubek, abychom splnili 
požadovaný výkon výměníku. Uvažujeme, že plášť výměníku je tepelně 
izolovaný, a proto zde neprobíhá tepelná výměna. 
 
3.4.1 Přihřívák 
Nejprve si v tabulce 3.2 shrneme údaje, které jsme převzali z kapitoly 
Termodynamická optimalizace procesu. 
 
 
 Horké médium Studené médium 
Teplota na vstupu Ctt inh
o52,3 ==  Ctt ins o6,31,6 ==  
Teplota na výstupu Ctt outh
o9,49,4 ==  Ctt outs o6,35,7 ==  
Navrhovaný výkon kWPNP 09,1=  
 
 
Tab. 3.2 Údaje z optimalizace pro vlhký vzduch 
Tab. 3.1 Použité trubky ve výměnících 
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Nyní si ale musíme uvědomit, že hodnoty brané z optimalizace (teplota a 
navrhovaný výkon) jsou vztaženy na vlhký vzduch, avšak potřebné údaje ve 
fyzikálních tabulkách máme pouze pro suchý vzduch. Tento fakt vyřešíme 
následujícím způsobem. V našem již známém výpočetním programu z kapitoly 
Termodynamická optimalizace procesu je vzduch nadefinovaný jako suchý 
( ..23 /001,0 vsOH kggx = ) a v tabulce 2.11 jsou zobrazeny potřebné hodnoty 
vzduchu v jednotlivých bodech klimatizačního systému. 
 
 Horké médium Studené médium 
Teplota na vstupu Ctt inhss
o52,3 ==  Ctt insss
o9,20,6 −==  
Teplota na 
výstupu 
Ctt outhss
o0,34,4 ==  Ctt outsss o6,1,7 ==  
Tlak vzduchu Pap 3613253 =  Pap 3570256 =  
Hmotnostní tok skgm /139,03 =
•
 skgm /137,06 =
•
 
Měrná plynová 
konstanta 
suchého vzduchu 
111,287 −− ⋅⋅= KkgJr  111,287 −− ⋅⋅= KkgJr  
Dynamická 
viskozita suchého 
vzduchu 
sPah ⋅⋅= −510965,1μ  sPas ⋅⋅= −510734,1μ  
Měrná tepelná 
vodivost  suchého 
vzduchu 
110,0272 −− ⋅⋅= KmWtrλ 110,0234 −− ⋅⋅= KmWtrλ
Navrhovaný výkon kWPNPS 15,3=  
 
 
Tento nový navrhovaný výkon NPSP  výměníku, ve kterém proudí suchý 
vzduch, je ekvivalentní k navrhovanému výkonu NPP  pro vlhký vzduch podle 
vztahů: 
ln
ln ______
______
T
T NPNP PkSkSP Δ
Δ =⋅=>⋅⋅=      (4.1) 
s
PkSskSP
T
T NPSNPS
ln
ln ______
______
Δ
Δ =⋅=>⋅⋅=     (4.2) 
Ze vztahů (4.1) a (4.2) můžeme vidět, že součin kS ⋅  bude mít stejnou 
hodnotu jak pro vlhký vzduch, tak i pro vzduch suchý. A protože navíc ještě 
uvažujeme stejný součinitel prostupu tepla k pro oba případy, můžeme říci, že 
Tab. 3.3 Údaje z optimalizace a z tabulek pro suchý vzduch 
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následně vypočítaná teplosměnná plocha S bude stejně veliká pro oba 
výměníky. Z této úvahy vyplývá, že budeme počítat výměník se suchým 
vzduchem, pro který máme k dispozici potřebné tabulkové hodnoty a výsledná 
teplosměnná plocha se bude zároveň rovnat teplosměnné ploše skutečného 
výměníku používající vlhký vzduch. 
Pro určení délky výměníku a počtu trubek ve svazku jsme si vytvořili 
výpočetní program, ve kterém jsme použili vztahy uvedené v kapitole 3.3 
Matematické vztahy pro návrh výměníku. V tomto programu jsem potom 
iteračně dosazovali hodnoty pro délku trubek l  a počet trubek N  ve svazku 
než jsme dosáhli požadovaného výkonu NPSP .  Výsledky jsou uvedeny v tabulce 
3.4. 
 
 
Délka trubek ve svazku mml 2,138=  
Počet trubek ve svazku 608=N  
Vzdálenost mezi přepážkami mmB 69=  
Volná vzdálenost mezi trubkami mmC 2=  
Rozteč trubek mmp t 7=  
 
Mezivýpočty jednotlivých veličin si uvedeme v následujících bodech: 
• Střední logaritmický teplotní spád: 
KTCt inhsinhs 325,15273,155252 ,, =+==>= o  
KTCt outhsouths 307,15273,153434 ,, =+==>= o  
KTCt inssinss 25,252273,15-20,99,20 ,, =+==>−= o  
KTCt outssoutss 274,75273,151,66,1 ,, =+==>= o  
 
KTTT outssinhs 4,50,,1 =−=Δ  
KTTT inssouths 9,54,,2 =−=Δ  
 
K
T
T
TTT 39,50
ln
ln
2
1
21
______
=
Δ
Δ
Δ−Δ=Δ  
• Rychlost  a hmotnostní rychlost proudění 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
Tab. 3.4 Rozměry přihříváku 
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2
2
0101,0
4
mNdS inh =⋅⋅= π  
3
,
3 01,4 −⋅=⋅= mkgTr
p
inhs
hρ  
13 43,3 −
•
⋅=⋅= smS
m
w
hh
h ρ  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
 
20037,0 m
p
BCd
S
t
pl
s =
⋅⋅=   
216 51,36 −−
•
⋅⋅== mskg
S
mG
s
s   
 
• Reynoldsovo číslo 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
mdL inh 0046,0==  
126-105,2 −⋅⋅== sm
h
h ρ
μν   
3217Re =⋅=
h
hh
h
Lw
ν  
 
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
m
d
dp
d
out
outt
e 0058,0
2
84
34
22
=⋅
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅−⋅⋅
= π
π
 
 
10880Re =⋅= μ
se
s
Gd
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• Nusseltovo číslo a součinitel přestupu tepla 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
Dle Reynoldsova čísla jsme určili charakter proudění vzduchu – 
přechodová oblast mezi laminárním a turbolentním prouděním. 
Pomocí této skutečnosti jsme mohli zvolit:[14] 
725,0Pr =h  
mdL inh 0046,0==  
94,10)PrRe61,166,3( 3
1
33 =⋅⋅⋅+=
l
L
Nu hhhh  
1286,64 −− ⋅⋅=⋅= KmW
L
Nu
h
vzh
h
λα  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
Hodnota Reynoldsova čísla je vyšší než 2300, a proto je 
proudění turbolentní. Pomocí této skutečnosti jsme mohli 
zvolit:[14] 
746,0Pr =s  
mdL es 0058,0==  
93,57PrRe36,0 3
1
55,0 =⋅⋅= sssNu  
1206,233 −− ⋅⋅=⋅= KmW
L
Nu
s
vzs
s
λα  
• Součinitel prostupu tepla 
mdr inin 0023,02
==  
mtdr trtrout 0025,02
)2( =⋅+=  
hin αα =  
sout αα =  
12
1
48,471ln1 −−
−
⋅⋅=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅+⋅+= KmW
r
r
r
rr
k
outout
in
in
out
tr
in
in αλα  
• Teplosměnná plocha 
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Součinitel prostupu tepla máme vztažený k vnitřnímu povrchu 
trubek, proto uvažujeme jako teplosměnnou plochu vnitřní 
povrchy trubek 
 
2212,12 mNlrS inin =⋅⋅⋅⋅= π  
 
• Vypočítaný výkon přihříváku 
 
WkSP TinP 2926ln
______
=⋅⋅= Δ  
 
• Tlaková ztráta 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
h
f
Re
64=  
Paw
d
lfp h
in
5,361
2
2
=⋅⋅⋅=Δ ρ  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
( )Reln19,0576,0exp ⋅−=f  
Pa
d
d
B
lGf
p
e
pls
7,2883
2
=⋅⋅
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅
=Δ ρ  
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3.4.2 Kondenzátor 
Nejprve si v tabulce 3.5 shrneme údaje, které jsme převzali z kapitoly 
Termodynamická optimalizace procesu. 
 
 
 Horké médium Studené médium 
Teplota na vstupu Ctt inh
o9,49,4 ==  Ctt ins o4,11,8 −==  
Teplota na výstupu Ctt outh
o6,31,5 ==  Ctt outs o1,16,9 ==  
Navrhovaný výkon kWPNK 14,7=  
 
Stejně jako pro přihřívák si musíme zjistit výkon a výsledné teploty 
v jednotlivých bodech pro suchý vzduch ( ..23 /001,0 vsOH kggx = ). Potřebné 
výsledky z tohoto výpočtu jsou uvedeny v tabulce 3.6. 
 
 
 Horké médium Studené médium 
Teplota na vstupu Ctt inhs
o5,29,4 ==  Ctt inss o3,58,8 −==  
Teplota na výstupu Ctt ouths
o4,20,5 −==  Ctt outss o3,8,9 −==  
Tlak vzduchu Pap 3608254 =  Pap 1195258 =  
Hmotnostní tok skgm /139,04 =
•
 skgm /137,08 =
•
 
Měrná plynová 
konstanta suchého 
vzduchu 
111,287 −− ⋅⋅= KkgJr  111,287 −− ⋅⋅= KkgJr  
Dynamická 
viskozita suchého 
vzduchu 
sPah ⋅⋅= −510800,1μ  sPas ⋅⋅= −510612,1μ  
Měrná tepelná 
vodivost  suchého 
vzduchu 
110,0245 −− ⋅⋅= KmWtrλ 110,0214 −− ⋅⋅= KmWtrλ
Navrhovaný výkon kWPNKS 08,7=  
 
 
Tab. 3.6 Údaje z optimalizace pro suchý vzduch 
Tab. 3.5 Údaje potřebné pro výpočet 
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Tento nový navrhovaný výkon NKSP  výměníku, ve kterém proudí suchý 
vzduch, je opět ekvivalentní k navrhovanému výkonu výměníku NKP  pro vlhký 
vzduch. 
Pro určení délky výměníku a počtu trubek ve svazku jsme použili stejný 
výpočetní program jako v případě přihříváku. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 
3.7. 
 
Délka trubek ve svazku mml 6,444=  
Počet trubek ve svazku 608=N  
Vzdálenost mezi přepážkami mmB 15,111=  
Volná vzdálenost mezi trubkami mmC 2=  
Rozteč trubek mmp t 7=  
 
Mezivýpočty jednotlivých veličin si uvedeme v následujících bodech: 
• Střední logaritmický teplotní spád: 
KTCt inhsinhs 65,302273,1529,55,29 ,, =+==>= o  
KTCt outhsouths 75,252273,15-20,44,20 ,, =+==>−= o  
KTCt inssinss 85,214273,15-58,33,58 ,, =+==>−= o  
KTCt outssoutss 85,264273,15-8,33,8 ,, =+==>−= o  
 
KTTT outssinhs 8,37,,1 =−=Δ  
KTTT inssouths 9,37,,2 =−=Δ  
 
K
T
T
TTT 87,37
ln
ln
2
1
21
______
=
Δ
Δ
Δ−Δ=Δ  
• Rychlost  a hmotnostní rychlost proudění 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
2
2
0101,0
4
mNdS inh =⋅⋅= π  
3
,
4 528,4 mkg
Tr
p
inhs
h ⋅=⋅=ρ  
Tab. 3.7 Rozměry přihříváku 
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14 04,3 −
•
⋅=⋅= smS
mw
hh
h ρ  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
 
2006,0 m
p
BCd
S
t
pl
s =
⋅⋅=   
216 66,22 −−
•
⋅⋅== mskg
S
mG
s
s   
 
• Reynoldsovo číslo 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
mdL inh 0046,0==  
126-105,038 −⋅⋅== sm
h
h ρ
μν   
3511Re =⋅=
h
hh
h
Lw
ν  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
m
d
dp
d
out
outt
e 0058,0
2
84
34
22
=⋅
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅−⋅⋅
= π
π
 
 
8334Re =⋅= μ
se
s
Gd       
   
 
• Nusseltovo číslo a součinitel přestupu tepla 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
Dle Reynoldsova čísla jsme určili charakter proudění vzduchu – 
přechodová oblast mezi laminárním a turbulentním prouděním. 
Pomocí této skutečnosti jsme mohli zvolit: 
740,0Pr =h  
mdL inh 0046,0==  
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01,12)PrRe61,166,3( 3
1
33 =⋅⋅⋅+=
l
LNu hhhh  
1232,64 −− ⋅⋅=⋅= KmW
L
Nu
h
vzh
h
λα  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
Hodnota Reynoldsova čísla je vyšší než 2300, a proto je 
proudění turbolentní. Pomocí této skutečnosti jsme mohli zvolit: 
756,0Pr =s  
mdL es 0058,0==  
63,46PrRe36,0 3
1
55,0 =⋅⋅= sssNu  
1223,172 −− ⋅⋅=⋅= KmW
L
Nu
s
vzs
s
λα  
• Součinitel prostupu tepla 
mdr inin 0023,02
==  
mtdr trtrout 0025,02
)2( =⋅+=  
hin αα =  
sout αα =  
12
1
01,441ln1 −−
−
⋅⋅=⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ ⋅+⋅+= KmW
r
r
r
rrk
outout
in
in
out
tr
in
in αλα  
• Teplosměnná plocha 
Součinitel prostupu tepla máme vztažený k vnitřnímu povrchu 
trubek, proto uvažujeme jako teplosměnnou plochu vnitřní 
povrchy trubek 
 
2904,32 mNlrS inin =⋅⋅⋅⋅= π  
 
• Vypočítaný výkon přihříváku 
 
WkSP TinP 94,6565ln
______
=⋅⋅= Δ  
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• Tlaková ztráta 
a) Horké médium(proudění uvnitř trubek) 
h
f
Re
64=  
Paw
d
lfp h
in
1,1426
2
2
=⋅⋅⋅=Δ ρ  
 
b) Studené médium(proudění vně trubek) 
( )Reln19,0576,0exp ⋅−=f  
Pa
d
d
B
lGf
p
e
pls
2,6497
2
=⋅⋅
⋅⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛⋅⋅
=Δ ρ  
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4 KONSTRUKČNÍ  NÁVRH  KOMBINOVANÉHO 
VÝMĚNÍKU 
 
Trubkové plášťové výměníky jsou jedny z nejpoužívanějších výměníků 
tepla napříč všemi zařízeními, ve kterých probíhá tepelná výměna. Poskytují 
široký rozsah poměrů mezi teplosměnnou plochou a celkového objemu. 
Požadovanou teplosměnnou plochu, kterou tvoří svazek trubek, je možno lehce 
zkonstruovat a její velikost je značně flexibilní. 
Jednotlivé části výměníku si popíšeme a ukážeme na následujících 
obrázcích: 
• Plášť výměníku je tzv. obal svazku trubek, ve kterém v mém 
případě proudí chladící médium (studený vzduch) 
 
• Trubkovnici tvoří kovová deska s otvory pro svazek trubek. Má 
funkci jak podpůrnou pro trubky, tak těsnící ,aby nedocházelo 
k míšení teplého a studeného média. 
 
Obr. 5.1 Plášť výměníku 
Obr. 5.2 Trubkovnice 
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• Přepážky ve výměnících ještě více zpevňují svazek trubek. Avšak 
významnější funkci mají v odklonění proudu média (proudění napříč 
svazkem trubek), což má za následek vyšší součinitel přestupu 
tepla k . 
 
 
• Svazek trubek tvoří teplosměnnou plochu plášťového výměníku. 
V našem případě jsme si zvolili uspořádání trubek do trojúhelníku. 
 
 
 
 
Navrhovaný kombinovaný tepelný výměník je složený právě z komponent 
uvedených výše. Jde o dva plášťové výměníky umístěné za sebou. Všechny 
potřebné rozměry těchto dvou výměníku jsme vzali z předešlé kapitoly a tím 
dostáváme celkovou délku kombinovaného výměníku 606 mm. Na  obrázku 5.5 
je vidět umístění a orientace jednotlivých komponent kombinovaného tepelného 
výměníku. Poslední obrázek 5.6 znázorňuje stavy vzduchu, ve kterých jsme 
určovali stavové veličiny. 
Obr. 5.4 Svazek trubek 
Obr. 5.3 Přepážka 
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Obr. 5.5 Rozklad kombinovaného tepelného výměníku 
Obr. 5.6 Kombinovaný tepelný výměník  
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ZÁVĚR 
 
V rámci této diplomové práce byl proveden návrh kombinovaného 
tepelného výměníku pro klimatizační systém letadel a vrtulníků, pro společnost 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která se ve své letecké divizi 
dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou přístrojů a zařízení letecké techniky. 
Na začátku práce jsme si popsali řešený klimatizační systém, ve kterém 
jsme si označili jednotlivá místa charakteristickými body pro snadnější orientaci. 
Poté byl vytvořen matematický model systému, díky jemuž jsme našli optimální 
rozložení výkonů mezi přihřívákem a kondenzátorem. Protože jsme nedokázali 
splnit  požadovanou výstupní teplotu, bylo navíc zpracováno chování tohoto 
klimatizačního systému v závislosti na různých měrných vlhkostech, abychom 
mohli poukázat na úzkou souvislost mezi těmito dvěma veličinami.  
V další části jsme si uvedli základní dělení tepelných výměníků a teorii 
přenosu tepla, což nám pomohlo k hlubšímu pochopení principů návrhu 
tepelných výměníků. Pro náš případ jsme zvolili plášťový trubkový tepelný 
výměník s přepážkami, který dokáže přenášet značné tepelné toky při 
minimálních rozměrech. Vlastní výpočet výměníků probíhal metodou LMTD, pro 
kterou jsme použili parametry vzduchu v charakteristických bodech a návrhový 
výkon  výměníků z kapitoly optimalizace. Z tohoto výpočtu jsme si vyjádřili 
potřebnou teplosměnnou plochu, která byla nejdůležitějším kritériem při 
rozměrovém návrhu přihříváku a kondenzátoru.  
Poslední část obsahuje popis komponent zvoleného typu výměníku a 
model celkového kombinovaného tepelného výměníku. Grafický návrh nám 
znázorňuje umístění jednotlivých komponent , vstupy a výstupy vzduchu 
jednotlivých charakteristických bodů. 
Hlavní vytyčené cíle této diplomové práce byly splněny návrhem 
kombinovaného tepelného výměníku o průměru 190 mm a délce 606 mm, který  
bude užitečný v dalším vývoji klimatizačních systému v První brněnské strojírně 
Velká Bíteš, a.s. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ 
 
Symbol Název Jednotka 
a Měrná práce J/kg 
f Třecí faktor - 
i Měrná entalpie  J/kg 
I Entalpický tok  J/s 
k Součinitel prostupu tepla W/ m²/K 
l Délka m 
L Charakteristický rozměr m 
m Hmotnostní průtok  kg/s 
N Počet trubek - 
Nu Nusseltovo číslo - 
p Tlak  Pa 
P Výkon výměníků W 
pp“ Parciální tlak syté vodní páry Pa 
Pr Prandtlovo číslo - 
Q Tepelný tok J/s 
q Měrný tepelný tok W/m² 
Re Reynoldsovo číslo - 
s Měrná entropie  J/kg/K 
S Plocha m² 
t Teplota  ˚C 
T Termodynamická teplota K 
w Rychlost proudění m/s 
x Měrná vlhkost kgH2O/kgs.v. 
α Součinitel přestupu tepla W/ m²/K 
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η Účinnost  % 
λ Tepelná vodivost W/m/K 
μ Dynamická viskozita Pa·s 
ν Kinematická viskozita m²/s 
ρ Hustota látky kg/m³ 
φ Relativní vlhkost % 
 
 
